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Immalileulation au RGS Annecy, numéro 308 860 255 Agrément Ministériol
Direction Géndraie de 1a Santé
Lidal Seynod, le 26/12/2023
22, Rue du Pré-Fornet SEYNOD
€5 70042 AIRIE DE SCIONZIER
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56 2Pl du Foron
ephone : 74950 SCIONZIER

Télécople : 045045 63 31
E-mail ¢ lidal@laboratoire-lidal.fr

RAPPORT D ANALYSE Eaux dlstrlbutlon E23, 5623 2 20231226151828

1a reproductlon de ce rapport d‘ana\ysa n'est autorlsée gue Sous sa forme Intégrale. Ca rappnrt d'analyse ne concerne que Ies objets soumis & ['essal, tels qulls ont éé regus sauf si prélevés par le LIDAL I

comporte 1 pagel'accréditation de Iz Section Llaboratolres du COFRAC atteste de Ja compétence des Laboratoires pour les seuls essals couverts par [l'accréditation, qui sont Hentfiés par X, Elle ne couvre
nl les critéres, ni la concluslon, nl les commentalres éventuels. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, Il n'a pas été tenu expficitement compte de lIncertitude associée au résultat
(incertitudes &tabllas par le laboratelre et communiquées sur demande), le lahoratolre ne peut &tre tenu pour responsable en cas dlerreur concermant les Informations fourmies par le  demandeur
d'analyses (infermations repsdrées par un astérisque *J.
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Date de prélévement : 21/12/2023 13:03 Nom Installation * : SCIONZIER HAUT SERVICE

Date de réreption : 21/12/2023 14:00 Code et Nom PSV ¥ 0000000071 - LE BOURG DEHORS

Date début analyse : 21/12/2023 Commune* : SCIONZIER

Préievé par HERAN Yoan - HER Locatisation exacte ¢ Cuisine m meurisse 19 rue du bourg dehors
X Normes : FD T90-520 et NF EN 1SO 19458 Type d'eau *: T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Motif * CONTROLE SANITAIRE PREVU Type d'analyse *: D1

PAR L'A.P,
Type visite * D1 - D1 EN DISTRIBUTION Type traitement *: CLO+UY
Code et nom UGE* : 0008 - SCIONZIER Type d'installation *: upl
- PARAMETRE ANALVHQUE -~ .+ © - f “mesurtars: | “ume | ummeoe | weremences | . metobes. |

BACTERIGLOGIQUE | : e . : L : A
X Bactérles coliformes <1 UFC/100mi <1 NF EN iSO 9308-1:2000
X Entérocagues <1 UFC/100ml <] NF EN SO 7899-2
X Escherichla coli <1 UFC/100ml <1 NF EN 1SO 9308-1:2000
X Micro-organismes reviviflables 3 22°C aprés 68h <1 UFC/mi NF EN 15O 6222
X Micro-organismes revivifiables a 36°C apris 44h <1 UFC/mi NF EN 150 6222
ORGANOLEPTIQUE o L - L L
X Couleur <5 mglPi} /L 515 NF EM IS0 7887 (Mét. D)

Saveur Normal QUALITATIF
PHYSICO-CHIMIQUE - o o .
X pH 8.0 unlté pH 6.55n59 NF EN IS0 10523

Vempérature de mesure du pH 25 °C NF EN 1SO 10523
X Conductivité 3 25"C (par compensation de T°C) 220 1#5/cm 200sns1100  NFEN 27883
X Turbldité <0,20 NFU %2 NF EN 1SO 7027-1; 2015
X Ammonium {NH4} <0.01 mg/L 50.1 NF 190-015-2
TERRAIN e . s Lo . L . e e A R

Pluviométrie 3 4EH Pluie Qbservation

moyenne

Température Eau 7,2 °C <25 féthode & |la sonde

Chlore llbre <0.02 mg/L NF EN 150 7393-2
X Chlore total <0.02 mg/fiL N¥F EN IS0 7393-2

Aspect Normal Qualitatlf

Odeur Normal Quzlitatif

Couleur Normal Qualitatif

Réclaratlon conformité dchantlllon E23.5623,2
Eau conforme aux lmites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique {articles R 1321~ 13 1321-5) et l'arrdté modiid du 11
Janvier 2007 pour les paramétres ahalysés,

VIDALE DUSONCHET Muriel BURNAT Lydle DUCHEMIN Louis
Resp. unité Hygléne Atmentaire Resp. unlté Chimie des eaux Tachnicien logisitique
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MAIRIE DE SCIONZIER
2 Pl, du Foron
74950 SCIONZIER
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